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Folie 1

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Alternative Energien

Kompetenzzentrum Meyer 

Port4

Fachberater Deutscher Feuerwehrverband

Jochen Schäfer
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Folie 2

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Vorstellung

• Ing. Jochen Schäfer, M.Eng

• Beratender 
Brandschutzingenieur

• Leiter Abteilung Forschung/ 
Entwicklung

• Fachberater Feuerwehr DFV
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Folie 3

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Mythen und Märchen
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Folie 4

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

10 Jahre alternative Antriebe,

 was wissen wir wirklich?

Relevanz des Themas

PKW, LKW,BUS, Bahn, Luftfahrt , Schiffe, 

Heimspeicher…… 

Woher haben wir unser Wissen?
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Folie 5

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Folgen Feuer E - PKW

• Explosionsartiges Abblasen und 
Abbrennen der Zelle

• Freisetzung mehrerer 
gefährlicher Stoffe

• Ausbreitung auf andere 
benachbarte Zellen

    (Thermal Runaway)

• Hohe Temperaturen und starke 
Energiefreisetzung
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Folie 6

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Brandversuche

• Komplett ausgebrannter 
PKW , deutlicher Gas-
Austritt aus 
Batteriekasten sichtbar

• Austritt von Fluor-
Wasserstoff

• Eine konkrete Aussage 
zur Menge entstehender 
„Flusssäure“ ist derzeit 
nicht hinreichend bekannt
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Folie 7

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Auszug Brandversuch
Heimspeicher
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Folie 8

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Temperaturkurve

Zellöffnung / Abbrand
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Folie 10

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Brandbekämpfung

Sauerstoffentzug

Sauerstoffreduktion hat keine Auswirkung

→ Kühlleistung erforderlich

→ CO2 oder andere inerte Löschmittel sind nicht geeignet
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Folie 11

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Brandbekämpfung

Brandbegrenzungsdecken (Löschdecken?)

▪ Können kein Feuer löschen, 
es sind also keine 
Löschdecken

▪ können Lage „einfrieren“

▪ können Teil der 
Brandbekämpfung sein

▪ Mindestabstand zu anderen 
Fahrzeugen / Gegenstände 
mindestens 2,5 Meter

▪ (Karzinogen?)
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Folie 12

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Brandbekämpfung

Kühlen

→ Wasser

→ Wasser mit Additiven

 ( Mehrbereichsschaummittel)

→ CAFS

→  kühlen unter 70 °C.
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Folie 13

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Brandbekämpfung

Piercen

Nur begrenzt machbar

Kaum vorhanden

Keine Erfahrungswerte

LKW / BUS / Bahn ……?

Pyrobubbels ( EXT Over)

Nur Stationär verwendbar?

Ausgasen ( Karzinogen?)
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Folie 14

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Kontamination von
Löschwasser / Schlussfolgerung Versuchsreihe

• Bei Kleinbränden Bränden von 

 Kleinakkus
 Flurförderzeuge
 E-PKW

besteht (wie bei Verbrenner) eine geringe(tolerierbare) Gefährdung durch 
kontaminiertes Löschwasser

• Löschwasser-Rückhaltung sollte bei größeren Brandereignissen mit Akkus 
erfolgen wie beispielsweise

• Brand in einer Produktion für Akku Systeme oder Lagerbereiche für Li-Io 
Akkus, 

• Bus, LKW oder Bahnstationen.

• Havarie Konzept zwingend erforderlich!!
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Folie 15

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Technisch/medizinische Unfallrettung
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Folie 16

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Darstellung der taktischen Änderung - I:

• Lüfter in Richtung 

Fahrzeuginnenraum

• Respihood an Patienten anlegen

• Alle Türen öffnen/ entfernen

NEU

Technisch/medizinische Unfallrettung
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Folie 18

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Offene Punkte

• Brandbekämpfung

• Unfallrettung

• Löschwasserkontamintation

• Freisetzung gefährlicher Stoffe

• Methodik / Ausbildung

• Kompetenz

• Was fehlt ?

• Forschungs – und 

Kompetenzzentrum
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Folie 20

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Kompetenzzentrum Meyer Port4

Service

TUIS E

Fachberater 
telefonisch

Fachberater vor Ort
Spezialisten vor 

Ort

anerkannte 
Feuerwehrschule

Forschung

F- und B-
Lehrgänge Train the Trainer Ausbildung Fachberater

Löschmittel Technik Taktik
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Folie 21

Brandschutz – Arbeitsschutz – Rettungswesen

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

Kontakt: Jochen.Schaefer@defensio-ignis.de

Tel.: 0152-01539616

Kontakt: Schule / Kompetenzzentrum Meyer Port4

Oliver.Kremer@meyer-port4.de

Tel: 0151-74235492

Seminare ab Juli 2025 buchbar

mailto:Jochen.Schaefer@defensio-ignis.de
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